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NAUVA i. 

Armoire de coupure de réseau souterrain HTA évolutive 
Conforme à la spécification technique Enedis ST 64-S-65 d'Octobre 2016 
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NAUVA i est une armoire de coupure de réseau HTA évolutive destinée à être 

alimentée à partir d’un réseau souterrain ou depuis une descente Aero-souterraine. 

Répondant à la spécification technique Enedis ST 64-S-65 cette armoire est équipée 

d’Appareillages insensibles à leur environnement sous enveloppe métallique pour 

courant alternatif de tension assignée égale à 24kV conformes à la spécification 

technique Enedis HN 64-S-52. 

La surface extérieure n’excédant pas 2.5m² et sa hauteur étant limitée à 1.5m, une 

demande de permis de construire pour la mise en place sur site n’est pas nécessaire. 

Cette armoire très compacte se fond facilement dans son environnement grâce à des 

formes discrètes et des coloris adaptés à son intégration. 
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Armoire de Coupure à commande Manuelle (AC2M)  

Armoire de Coupure Télécommandée à 3 

interrupteurs  (AC3T) 

Armoire de Coupure à commande Manuelle à 3 

interrupteurs (AC3M) 

1. GENERALITES 

1.1. COMPOSITION DE BASE 

 

 Un tableau HTA. 

 Une enveloppe constituée : 
o D’une enveloppe monobloc et d’un toit en béton 
o De deux portes en acier traité contre la corrosion 
o D’un trottoir en aluminium 
o De deux ventilations en acier traité contre la corrosion. 

 Un ou deux détecteurs de défauts ou un coffret de télécommande (ITI). 
 

1.2. CONFIGURATIONS POSSIBLES 
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                                             5 
Réf. 40103197R03-07 – Ed. : 04/10/2019 

 

 

2. DESCRIPTION 

2.1. ENVELOPPE 

 

 L’enveloppe est constituée d’une partie monobloc en béton comprenant une cuve pour le passage 
des câbles et trois parois (gauche, droite et arrière). 

 Un toit en béton vient reposer sur le dessus des parois de l’enveloppe. 

 Sur la porte gauche sont montées les affiches réglementaires (PR10bis et plaque d’indentification à 
l’extérieur et AF20B, plaque signalétique et synoptique tableau HT à l’intérieur). 

 Les portes de l’enveloppe du NAUVA i sont munies d’un dispositif de blocage à 90 et 180°. La porte 
gauche est équipée d’une poignée cadenassable (pour anse de cadenas Ø12mm maximum) et d’un 
système de verrouillage 3 points associé à une serrure à clé. 

 La porte droite s’ouvre après ouverture de la porte gauche et déverrouillage des deux verrous situés 
en haut et en bas, côté intérieur de l’armoire. 

 L’enlèvement du trottoir d’exploitation pour les opérations de maintenance exceptionnelle ou de mise 
en service est possible une fois les portes ouvertes à 180°. 
 

o Opérations d’exploitation courante : Uniquement par ouverture des portes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

o Opérations d’exploitation exceptionnelle : Les unités fonctionnelles du 

tableau HTA sont consignées. Le trottoir et le toit peuvent être déposés si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Portes ouvertes 

Portes ouvertes, toit déposé 
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2.2. TOIT 
 

 Le toit pèse 220 kg. Il est en béton. Sa forme en pente évite toute rétention d’eau et dirige les 
écoulements vers l’arrière du poste. Il peut être retiré à l’aide d’une élingue deux brins et d’un moyen 
de levage adapté. Il est fixé par trois vis en partie avant de la gouttière frontale (gauche, centre, 
droite), deux pattes de maintien en partie centrale et deux pattes de maintien en partie arrière. 

 
 

2.3. ENVELOPPE MONOBLOC 
 

 L’enveloppe de l’armoire est une pièce monolithique en béton comprenant une cuve enterrée 
permettant l’épanouissement des câbles réseau et trois parois (gauche, droite et arrière). 
 

 

2.4. VENTILATION 
 

 Les grilles de ventilation de l’armoire sont positionnées sur la face arrière de l’enveloppe de 
l’armoire. 

 
 

2.5. TROTTOIR D’EXPLOITATION 
 

 Le trottoir d’exploitation peut être retiré par un seul intervenant (masse 17.7kg). Il faut pour cela 
ouvrir les portes à 180° et décrocher les deux pattes de fixation, à droite et à gauche du trottoir. 
L’enlèvement du trottoir facilite les opérations de raccordement (les câbles arrivants par le sol) et de 
remplacement des matériels en donnant accès au fond de la cuve. 

 
 

2.6. TABLEAU HTA 
 

 L’armoire est fournie avec à minima un tableau HTA de type 2AIe. 

 Il est extensible par la droite et conforme à la spécification HN 64-S-52. 

 Le raccordement au réseau s’effectue par le biais de prises pour connecteurs séparables équerre 
400A. 

 Il peut être équipé d’une commande électrique indépendante, conforme à la spécification HN 64-
S43. 

 Les différentes configurations possibles sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7. DETECTEUR DE DEFAUT HTA ou COFFRET DE TELECOMMANDE 

 
 L’armoire permet d’accueillir un ou deux détecteurs de défauts conformes à la spécification HN 45-S-

51 dans le cas d’armoire de coupure manuelle. 

 Ils sont remplacés par un coffret d’interface de télécommande des interrupteurs (ITI), conforme à la 
spécification HN 64-S-44 dans le cas d’armoire de coupure télécommandée. 
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2.8. CIRCUIT DE MISE A LA TERRE DES MASSES ET DU NEUTRE 
 

 Le collecteur de terre rassemblant toutes les mises à la terre des masses est placé sur la paroi 
droite. L’ordre de raccordement est identique au schéma ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un espace libre de 10 cm autour du collecteur est réservé pour permettre la connexion de dispositifs 
mobiles (pavé de terre). 
 
 
 

 

2.9. CEINTURE EQUIPOTENTIELLE 
 

 Fournie avec l’armoire, elle est livrée non raccordée au collecteur général des masses. 

 1 connecteur en C est fourni avec la ceinture équipotentielle pour réaliser sa fermeture après mise 
en place. La distance à respecter entre cette ceinture et l’enveloppe du poste est d’environ 1 m, sur 
une profondeur d’environ 0.3 m. 

 Pour la mise en œuvre de la ceinture autour du poste, se référencer au §3.5. 
 
  

Borne lisse 
Ø12mm 

Coffret ITI 

Tableau HTA 

Porte gauche 

Porte droite 

Trottoir 

Châssis support avant 

Châssis support arrière 

Prise de terre (non fournie) 

Ceinture équipotentielle 
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3. INSTRUCTION DE TRANSPORT, MONTAGE, MISE EN OEUVRE 

 

3.1. TRANSPORT, LIVRAISON, MANUTENTION IN SITU 

 

 NAUVA i est monobloc et correspond à une seule unité de transport. 

 Les opérations de transport, de déchargement et mise en place sur chantier sont généralement 
effectuées par un prestataire missionné par TRANSFIX. 

 Sur demande, notamment, en cas de doute sur les conditions d’accès et de mise en place, une 
réunion de chantier préalable peut être envisagée avec notre représentant. Cette réunion est 
impérative si des risques particuliers sont identifiés (sécurité, présence de ligne électrique ou 
téléphonique, balisage des véhicules, durée et planification du chantier). 

 L’armoire est livrée depuis un camion équipé ou non d’une grue. Au cas où le transporteur ne 
pourrait assurer la mise en place, un grutier spécialisé assure la manutention. 

 

 

3.2. CONDITIONS NORMALES DE MISE EN PLACE 

 

 Les accès seront aménagés de manière à permettre l’évolution d’une grue ou camion-grue avec un 
bras articulé de 8 m de longueur maximum. Ce véhicule a un encombrement maxi de 2,5 m de large, 
4 m de haut et 20 m de long et un poids total de 20 tonnes. 

 L’axe de la grue ne doit pas être à plus de 7 m de l’axe de la fouille, ainsi que du poste situé sur le 
camion. 

 La durée d’immobilisation de la grue pour une mise en place simple n’excède généralement pas une 
heure. 

 Représentation d’un chantier classique : 
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CMU palonnier : 3T mini. 

CMU sangle ou élingue : 1T mini. 

3.3. DIMENSIONS, POIDS ET MANUTENTION D’UN NAUVA i 
 

 Poids d’une armoire en configuration AC2M : 2800 kg 

 Poids d’une armoire en configuration AC3T : 3000 kg 

 La manutention in situ s’effectue à l’aide d’un palonnier et de sangles parfaitement adaptés au 
produit à déposer afin de réaliser cette manœuvre à la fois rapidement, en toute sécurité et sans 
endommager son enveloppe extérieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le levage doit être réalisé à l’aide de 4 anneaux articulés de type RD16 (pas rond) – CMU 2,5T. 
Ces éléments se vissent sans serrage dans les douilles de levage M16 de la fosse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Anneau articulé RD 16 – CMU 2.5 T 

Référence HALFEN – DEHA : 0742.230-00002 

 

3000 m
m

 m
in

i 
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3.4. PREPARATION DU SITE 
 Le client devra s’assurer de la superficie du lieu d’implantation ainsi que de la qualité du sol d’assise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.5. MISE EN PLACE DU POSTE 

 
 

 

 Lors de l’exécution du 
terrassement, une 
boucle à fond de fouille 
constituée d‘un 
conducteur de terre en 
cuivre nu est mise en 
place sous le lit de sable 
selon les 
recommandations en 
vigueur. Le conducteur 
de terre devra ensuite 
être connecté au 
collecteur général des 
masses du poste par 
une cosse boulonnée 
(cf. § 2.8 et §2.9 pour le 
raccordement sur le 
collecteur). 
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3885 

 

 Un lit de sable de 10 cm 
d’épaisseur sur un fond 
de fouille horizontal 
stabilisé et exempt de 
points durs est 
généralement suffisant. 
Toutefois, si le client 
juge le sol trop instable 
(hétérogène, vaseux), 
une dalle en béton 
maigre peut être 
justifiée. 
 

 Veiller à bien respecter la planéité 
du fond de la fouille afin de garantir 
les 2% de pente du toit. 
 

 A l’aide des moyens de 
manutentions adaptés 
au poids et à la 
dimension de l’armoire, 
déposer l’armoire au 
centre de la fouille. (Cf. 
§ 3.2 et 3.3) 

 

 Apres dépose de 
l’armoire sur le fond de 
fouille retirer les moyens 
de manutentions et 
obturer les quatre 
douilles de levage avec 
les bouchons fournis. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3632 
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Tirer le trottoir vers soi et le déposer à droite de l’armoire 

3.6. RACCORDEMENTS 
 

 Ouvrir les portes à 180° : 
 

Tourner la poignée de 90° dans 
le sens horaire. 
Ouvrir la porte gauche à 180° et 
s’assurer de son blocage en 
position.  
Déverrouiller les deux verrous de 
la porte droite situés à l’intérieur 
du poste, le premier se trouvant 
en partie basse derrière le renfort 
de trottoir et le deuxième en 
partie haute derrière la porte 
droite. 
Ouvrir la porte droite à 180° et 
s’assurer de son blocage en 
position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oter le trottoir d’exploitation: 
 

Dévisser les écrous à oreilles 
présents aux extrémités gauche 
et droite du trottoir. 
Une fois les écrous dévissés, 
soulever vers l’arrière les deux 
pattes de maintien. 
Tirer vers soi le trottoir pour le 
désengager de l’enveloppe puis 
le déposer à terre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déverrouiller les verrous haut et bas de la porte droite 

Dévisser les écrous à oreille et faire pivoter les pattes 

S’assurer du blocage des portes 
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1 Pénétration des câbles dans l’armoire : 
 
Les câbles réseau HTA peuvent pénétrer dans le 
poste par 9 orifices prédéfonçables de Ø 160mm 
positionnés sur la face avant et les faces latérales 
gauche et droite. 
Détorsader les câbles pénétrant dans l’armoire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée par la droite 

Longueur de câble : environ 2m 

Entrée par la face avant 

Longueur de câble : environ 1.5m 

 

Entrée par la gauche 

Longueur de câble : environ 2m 

La longueur des câbles ne diffère 

pas en fonction de l'UF à 

alimenter. 

La longueur des câbles ne diffère 

pas en fonction de l'UF à 

alimenter. 
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2 Préparation du compartiment câbles des UFs : 
 

Enlever les capots donnant 
accès au compartiment câble des 
UFs. 
Retirer les plaques amovibles. 
Retirer les brides des câbles 
dans le fond du compartiment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soulever puis tirer vers soi 

Clé plate 

ou à cliquet de 8 

Clé plate 

ou à cliquet de 13 

Plaque amovible

 

 

Brides câbles réseau HTA 
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3 Raccordement du réseau sur les UFs : 
 

Défoncer au marteau un ou plusieurs orifices Ø160mm puis passer le câble réseau et son fourreau. 
 
Une fois les câbles à l’intérieur 
du poste, installer sur chaque 
câble unipolaire un connecteur 
séparable équerre type CSE 24 
KVA 400A en respectant la 
longueur prescrite 
précédemment. 
 
Embrocher les connecteurs sur 
les prises du tableau HTA. Mettre 
en place les étriers de maintien 
des connecteurs. 
 
Une fois le raccordement des 
câbles réalisé, il convient 
d'effectuer un maintien en 
position de ces derniers à l'aide 
des brides séparables fournies.  
Ce principe est précisé dans la 
photo ci-contre, en assurant le 
serrage des 2 écrous de chacune 
des brides. 
 
Chaque prise embrochable est 
reliée par une tresse au 
collecteur de terre de 
l'appareillage.  
Ce dernier est lui-même relié au 
collecteur de terre de l'enveloppe 
béton dans lequel il se trouve.  
Les tresses de chaque prise sont 
vissées sur le collecteur de terre, 
comme montré sur la figure ci-
contre 
 
Remettre en place les plaques 
amovibles et les capots 
compartiments câble sur les 
unités fonctionnelles HTA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bridage des câbles 

Tresse de l’écran CSE 

Raccordement des câbles 

Clé plate 

ou à cliquet de 13 et 17 
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4 Raccordement des périphériques de détection : 
 
Raccorder les tores de courant 
TC et dispositif PPACS sur les 
câbles réseau HTA. 
 
Se référer aux notices des 
périphériques pour plus de 
précisions. 
 
 
Faire impérativement passer la 
tresse de terre du câble à 
l'intérieur du tore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tores de courant 

Prise de potentiel amovible pour connecteurs séparables PPACS 
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5 Pénétration des câbles de MALT et réseau RTC dans l’armoire : 
 
Les câbles de MALT (ceinture 
équipotentielle et prise de terre 
du poste) ainsi que les câbles 
réseau RTC peuvent pénétrer 
dans le poste par 6 orifices 
prédéfonçables de Ø60mm 
positionnés sur la face avant et 
les faces latérales gauche et 
droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Raccordement des câbles de MALT et réseau RTC dans l’armoire : 
 
Défoncer au marteau les deux orifices Ø60mm (un seul si pas de réseau RTC)  pour le passage de la 
ceinture équipotentielle, de la prise de terre de l’armoire et du réseau RTC. 
Confectionner la ceinture équipotentielle en la déroulant autour du poste (cf. § 3.4& 3.5). 
Rentrer et sortir de l’armoire par le même orifice Ø60mm que pour la prise de terre. Sertir à l’aide du 
connecteur en C fourni l’autre extrémité de la ceinture pour former la boucle. 
Faire pénétrer le câble réseau RTC et le relier au coffret de télécommande. 
 
 

7 Raccordement du réseau RADIO dans l’armoire : 
 
 
 
Dévisser les 4 bouchons plastique. 
Dévisser par l’intérieur la vis de la plaque 
d’obturation. 
Fixer le support d’antenne sur l’armoire en 
utilisant les 4 inserts M16. 
Raccorder l’antenne au coffret de télécommande 
en faisant passer le câble par l’orifice de 
l’enveloppe. 
 
 
 
 
 
  

Réseau RTC à raccorder au 

coffret de télécommande 

(option) 

Ceinture équipotentielle et 

prise de terre du poste à 

raccorder au dispositif de 

raccordement des MALT 

Bouchons plastique 

Plaque d’obturation 
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8 Mise en place du canon de serrure : 
     

 
Tourner la poigné de porte en position « ouverte ». 

Introduire le canon de serrure puis la vis tête fraisée, fournie 

dans le poste, dans le trou latéral de la serrure prévu à cet effet. 

Visser la vis à l’aide d’un tournevis cruciforme. 

  

Vue de la serrure en position « fermée » 

Canon de serrure 

Vis tête fraisée fournie dans le poste  

Serrer la vis 
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3.7. MISE EN SERVICE 
 
 

3.7.1 Précautions avant mise sous tension 
 
 

 Après son installation et son raccordement et avant toute mise sous tension, procéder 
impérativement aux contrôles suivants : 

 
o Vérifier le raccordement du conducteur de terre et de la ceinture équipotentielle 
o Vérifier le raccordement entre le réseau HTA et les unités fonctionnelles  
o Vérifier le raccordement des tresses de terre 
o Vérifier le raccordement des tores et PPACS 
o Refermer les capots compartiments câble sur les unités fonctionnelles 
o Faire quelques manœuvres hors tension 
o S'assurer que l'installation électrique raccordée à l'appareillage est apte à être mise sous 

tension 
o Respecter les règles de protection des travailleurs 

 
 

3.7.2 Mise sous tension des câbles arrivée 
 

 S’assurer que tous les capots compartiments câble des unités fonctionnelles sont bien mis 
en place et ouvrir les sectionneurs de terre et les interrupteurs. 

 Les UF sont livrées d’usine interrupteurs ouverts et sectionneurs de MALT fermés. 

 Mettre sous tension les câbles “arrivée”, les lampes de l’indicateur d’état de tension doivent 
s’allumer 

 

3.7.3 Contrôle de concordance des phases 
 

 Réaliser le contrôle de concordance de phases à l’aide des VPIS 

 Après raccordement des câbles, introduire les 2 fiches du comparateur (rangé dans le 
support de clé de manœuvre sur la porte gauche) dans les trous du VPIS sous les 
ampoules selon le dessin ci-contre. 
 
 
 
 
a. L1 UF1, L1 UF2 
b. L2 UF1, L2 UF2  
c. L3 UF1, L3 UF2 

 
 
 
 

 Voyant éteint : Concordance 
 
 
 
 
 

 Voyant allumé : Discordance 

 En cas de discordance reprendre le raccordement des câbles. 

 
  

Vérification de la concordance de phases 
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3.7.4 Mise sous tension du jeu de barres 
 
 
 

 Fermer l’interrupteur de l’unité fonctionnelle arrivée (le jeu de barre est sous tension). 

 Fermer les organes de coupure des unités fonctionnelles départ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ouverture sectionneur Fermeture interrupteur 
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4. INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION 
 

4.1. ACCES 
 

 Déverrouiller la serrure de l’armoire à l’aide de la clé correspondante au canon. 

 Tourner la poignée d’ouverture de la porte de 90° dans le sens horaire. 

 Ouvrir la porte gauche à 90° ou 180° et s’assurer de son blocage en position.  

 Déverrouiller les deux verrous de la porte droite situés à l’intérieur du poste, le premier se 
trouvant en partie basse derrière le trottoir et le deuxième en partie haute derrière la porte 
droite. 

 Ouvrir la porte droite à 90° ou 180° et s’assurer de son blocage en position. 
 
 

4.2. TABLEAU HTA 
 

 

4.2.1 Manœuvre manuelle des commandes 
 
Le cas échéant, placer l'interrupteur de neutralisation de la commande électrique sur "commande 
électrique neutralisée". 

 
 Manœuvres possibles en fonction de la position des appareils, voir figures ci-après.  
 Un interverrouillage empêche de fermer les sectionneurs lorsque l'interrupteur est lui-même fermé. 
 Le levier de manœuvre permet l'ouverture et la fermeture de l'interrupteur sectionneur et du sectionneur. 

○ Fermeture : sens horaire, 
○ Ouverture : sens anti-horaire. 

 Les photos ci-dessous montrent les positions des indicateurs avant manœuvres.  
 
Fonction Arrivée Interrupteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Fermeture du sectionneur de MALT “Arrivée” 2. Ouverture du sectionneur de MALT “Arrivée” 
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4.2.2 Condamnation de l’interrupteur et des sectionneurs 
 
 En exploitation normale ou plastron enlevé pour l’interrupteur et les sectionneurs. 
 Placer un ou plusieurs cadenas d’anse de diamètre 8mm maxi.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fermeture de l'interrupteur “Arrivée” 4. Ouverture de l'interrupteur “Arrivée” 

Condamnation en exploitation normale 

Condamnation plastron de commande enlevé  
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4.2.3 Manœuvres électriques de la commande interrupteur 
 
 Les manœuvres électriques de la commande de l’interrupteur ne sont possibles que lorsque l’interrupteur 

de neutralisation est en position « Exploitation normale ». 
 Un interverrouillage électrique empêche de fermer les sectionneurs de terre lorsque l'interrupteur est lui-

même fermé.  
 Pour manœuvrer la commande électrique de l’interrupteur via l’ITI (Interface de Télécommande 

Interrupteur) situé dans l’armoire, se référer à la notice de celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4 Condamnation de la commande électrique 
 

 L'Interrupteur de Neutralisation (IN), uniquement 
condamnable par cadenas en position "commande 
électrique neutralisée". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN en position 
« Exploitation normale » 

 

 Manœuvres électriques possibles 

IN en position 
« Commande électrique neutralisée » 

 

 Manœuvres électriques impossibles 

Cadenas sur l’IN 
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4.2.5 Injection de courant 
 

Pour la recherche de défauts, les prises situées sur la partie supérieure de l'appareillage permettent 
l'injection de courant.  Pour réaliser cette opération, il faut, sur l’UF concernée : 

 
 Ouvrir l’interrupteur, 
 Fermer le sectionneur de MALT, 
 Raccorder le dispositif 

d’injection, 
 Desserrer les 3 écrous de 

maintien de la barrette de terre, 
 Démonter la barrette de terre, 
 Procéder à la recherche de 

défauts 
 Une fois l'opération terminée, et 

avant de déconsigner le poste, 
suivre la procédure inverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. DETECTEUR DE DEFAUT ET COFFRET DE TELECOMMANDE 
 

Se référer aux notices constructeur correspondantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lors du remontage de la barrette de terre 

(après l’opération d’injection de courant) 

resserrer les 3 écrous au couple de 10 Nm 

à l’aide de la clé de 21. 
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Poids du toit : 220 kg 

CMU sangle ou élingue : 200 kg 

mini. 

Tirer vers soi pour libérer le toit 

4.4. AJOUT D’UNE UNITE FONCTIONNELLE 
 

4.4.1 Consignation et condamnation 
 
Réaliser la consignation et condamnation de l’armoire selon les consignes de sécurité en vigueur. 
 

4.4.2 Retrait du toit 
 

 Enlever les bouchons des douilles de 
levage sur le dessus du toit. 

 Récupérer les anneaux de levage sur 
la porte gauche et les visser sur le toit. 

 Retirer les 3 vis de fixation du toit 
présente au centre, à gauche et à 
droite de la gouttière frontale en face 
avant. 

 Retirer les vis des blocages latéraux 
du toit, sur la paroi gauche et droite du 
poste.  

 Mettre les élingues en tension puis 
tirer le toit vers soi pour le désengager 
des pattes de maintien arrière. 

 Lever le toit puis le déposer sur une 
surface plane près du poste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procéder dans l’ordre inverse pour le montage 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Retirer les anneaux de levage et les remettre en place sur la porte de gauche. Remettre les 
bouchons dans les douilles de levages. 
 

900mm mini. 

Placer les vis devant les 

encoches des pattes de 

fixation 

Pousser le toit vers l’arrière jusqu’en butée 
Remettre les 3 vis avant et 

les 2 vis des blocages 

latéraux pour fixer le toit 

Retirer les 3 vis avant et les 2 vis 

des blocages latéraux pour libérer 

le toit 

Clé plate 

ou à cliquet de 13 
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4.4.3 Fixation des UFs dans l’armoire 
 
 
Chaque UF est fixée sur le 
châssis par le biais de 2 boulons 
M10 situées à l’intérieur du 
compartiment câbles (4 boulons 
M10 pour l’UF 2AI) et par une 
patte de fixation en partie arrière 
du châssis. Cette patte permet le 
positionnement des UFs à une 
distance de 100mm par rapport à 
la paroi intérieure de l’enveloppe 
de l’armoire. 
Deux pattes latérales permettent 
le positionnement de l’UF 2AI à 
une distance de 100mm par 
rapport à la paroi intérieure de 
l’armoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Points de fixation 2AI 

Points de fixation AI 

Points de fixation TA en configuration AC3T 

Points de fixation TA en configuration ACT 

Pattes de fixation et de 

positionnement UF 2AI 

Pattes de fixation et de 

positionnement UF AI ou 

UF TA en configuration ACT 

Pattes de fixation et de 

positionnement UF TA en 

configuration AC3T 

Patte support et de 

positionnement UF 2AI 

UF 2AI UF AI 

UF TA 

ACT 

UF TA 

AC3T 
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4.4.4 Intégration d'une UF eAIe dans l'armoire (exemple : passage d’une 
configuration AC2M vers AC3M) 
 
 
 
 Avant toute opération sur le tableau, celui-ci doit être consigné selon les procédures en vigueur 
 
 
 

1. Déposer le toit (cf. § 4.4.2). 

 

2. Déballer l’UF eAIe et monter ses 

oreilles de levage. 
 

3. Enlever les vis de fixation maintenant 

l’UF sur sa palette de transport. 
 

4. Enlever le capot compartiment câbles 

de l’UF. 
 

5. Préparer l’UF eAIe avec son kit 

d’interconnexion comme indiqué ci-après. 
 
 
 
 
Vérifier le contenu du colis kit extension eAIe (voir descriptif ci-dessous), qui se compose de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sachet extension eAIe 1 sachet visserie eAIe 1 sachet visserie de secours 
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 Contenu sachet extension eAIe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet visserie eAIe : 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet visserie de secours: 

 

 

 

 

 

 

 

3 manchons de raccordement 

préassemblés (3 joints d’interconnexion 

+ 3 broches d’interconnexion + 3 

ressorts de MALT interconnexion) 

3 tubes de graisse 1 paire de gants en latex 

- 2 vis H M8-16 

- 4 vis H M8x35 

- 3 vis CHC à embase M6x20 

- 6 écrous H M8 

- 2 entretoises 

- 12 rondelles CS M8 

- 2 pions de centrage 

- 1 vis H M8-16 

- 2 vis H M8x35 

- 1 vis CHC à embase M6x20 

- 2 écrous H M8 

- 1 entretoise 

- 4 rondelles CS M8 

- 1 pion de centrage 
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6. Sur l’UF 2AIe, démonter le dispositif de protection pour accéder aux prises d’interconnexion. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Garder tous les éléments du dispositif de protection pour la préparation de l’UF eAIe. 
 

8. Prendre connaissance des différents éléments du kit d’extensibilité et du positionnement des points de 
serrage sur le tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enlever les 3 bouchons 2. Démonter les 3 brides 1. Démonter le capot de protection 

3 2 1 
          Clés plates 

ou à cliquet de 8 et 10 

et clé 6 pans mâles de 5 

4. Repérer le positionnement des points de 
serrage ainsi que les éléments du kit.   

  
      2 pions de guidage  

      6 points de serrage 
  

5 

4 

 

  

6 
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9. Installer les éléments du kit d’extensibilité eAIe sur l’UF eAIe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visser les 2 entretoises inférieures de serrage, capot  compartiment câble retiré, depuis l’intérieur du compartiment 
câbles de l’UF eAIe 

 Visser les 2 pions de guidage supérieurs 
Clé plate ou à cliquet de 13, 

2 x Vis HM8-35 + rondelle 

2 entretoises 

2 x Vis HM8-16 + rondelles 

2 pions de guidage 
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Attention nettoyer les cônes et les prises d’extension à l’aide d’un chiffon non pelucheux imbibé 

d’alcool dénaturé. Utiliser les gants fournis pour cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Démonter les obturateurs de la tôle châssis. Dévisser également les deux boulons H M10 de la tôle 
châssis devant l’obturateur à deux plis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visser les ressorts de MALT sur la 
cellule à l’aide d’une clé 6 pan et 
d’une vis CHC à embase 6x20 (avec 8 
N.m de couple de serrage appliqué) 

 

 

 Graisser les premiers ½ cône, et introduire les manchons de raccordement dans les 
parties fixes des extensions. 

Graisser les 2èmes ½ cônes à 
l’extérieur 

Vérification des opérations réalisées 

Attention au sens de montage 
du ressort. 

 

Utiliser la graisse et les gants fournis dans le colis inter-UF.  

Clef 6 pans à couple  

2 vis CHC à embase 6x20 

 

Clés plates 

ou à cliquet de 13 et 17 
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11. .Rassembler tous les éléments du dispositif de protection précédemment démontés de l’UF 2AIe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Remonter tous les éléments du dispositif de protection précédemment démontés de l’UF 2AIe sur la face 

droite de l’UF eAIe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- 6 vis H M6-30 

- 4 vis H M6x35 

- 4 rondelles M6 

- 3 bouchons 

d’interconnexion 

- 3 brides de bouchons 

d’interconnexion 

- 1 carter de protection 

1. Insérer les 3 bouchons 2. Monter les 3 brides 3. Monter le capot de protection 

Clé plate ou à cliquet de 10, 

6 x Vis HM6-30 

4 x Vis HM6-35 + rondelles 
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13. Lever l’UF au-dessus de l’armoire à 
l’aide d’élingues ou de sangles. 

14. Déposer l’UF sur le châssis en 
conservant les élingues en tension et 
en conservant un espace entre les 
deux UF (les pions de centrage ne 
doivent pas toucher l’UF 2Aie) 

15. S’assurer que l’UF ne chevauche pas 
la bride arrière du châssis en tirant 
l’UF vers soi (environ 5 cm de sa 
position finale). 

16. Pousser l’UF vers l’arrière afin de 
venir l’engager sous la bride arrière 
du châssis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Poser l’UF sur la tôle châssis, retirer les élingues et démonter les oreilles de levage (les laisser 

disponibles dans le poste en les attachant à la porte gauche à l’aide d’un collier de serrage)  
 
18.  Approcher l'UF eAIe de l’UF 2AIe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixation arrière des UFs 

Obturateur à 2 plis 
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19. Faire passer les pions de guidage et les vis HM 8 x 35 dans les trous correspondants.  

20.  Serrer les 3 écrous de manière progressive et alternative sur les points de serrage numérotés 1, 2 et 3 
jusqu’à arriver en butée sur les cornières. 

21. Retirer le capot compartiment câbles de l’UF fixe. 

22. Monter et serrer les rondelles puis les écrous des points de serrage numérotés 4, 5, 6 à l’intérieur du 
compartiment câbles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 
1 

2 

Clé plate ou à cliquet de 13, 

3 x Vis HM8-35 + rondelle 

3 x écrous HM8 

3 x écrous HM8 

 

4 5 

6 
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23. Visser et serrer l’UF eAIe sur le châssis. 

 

 

 

 

 

 

 

24. Positionner et visser l’obturateur à deux plis sur la tôle châssis, à côté de l’UF eAIe. 

Pensez à trier et faire traiter les éléments du dispositif de protection 

25. Vérification. 

 Cornières métalliques en contact avec chacune des UFs adjacentes, 
 Butée inférieure en contact avec l’UF en vis-à-vis, 
 Présence des 6 points de serrage, 
 Poste relié à la terre via le collecteur de terre  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Clés plates ou à cliquet de 17 

2 x Vis HM10-30 + rondelle 

2 x écrous HM10 
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26. Réaliser la connexion entre la nouvelle UF en place et le réseau HTA (cf. § 3.6). 

27. Déballer et fixer le détecteur de défaut sous le détecteur déjà en place. 

28. Monter le voyant sur le support de la porte droite. 

29. Réaliser la liaison voyant de défaut, détecteur de défaut, TC et PPACS. 

30. Reposer le toit sur l’armoire (cf. § 4.4.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Emplacement Détecteur(s) 

Emplacement Voyant 
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4.4.5 Intégration d'une UF eTA dans l'armoire (exemple : passage d’une 
configuration AC2M vers ACT) 
 
 
 Avant toute opération sur le tableau, celui-ci doit être consigné selon les procédures en vigueur 
 
1. Déposer le toit (cf. § 4.4.2). 
 
2. Déballer l’UF eTA et monter ses 

oreilles de levage. 
 
3. Enlever les vis de fixation maintenant 

l’UF sur sa palette de transport. 
 
4. Préparer l’UF eTA avec son kit 

d’interconnexion comme indiqué ci-
après. 

 
 
Vérifier le contenu du colis kit extension eTA (voir descriptif ci-dessous), qui se compose de : 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet extension eTA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 sachet extension eTA 1 sachet visserie eTA 1 sachet visserie de secours 

1 paire de gants en latex 

2 manchons de raccordement 

préassemblés (2 joints d’interconnexion + 

2 broches d’interconnexion + 2 ressorts de 

MALT interconnexion) 

2 tubes de graisse 
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 Contenu sachet visserie eTA : 

 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet visserie de secours : 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’UF 2AIe, démonter le dispositif de protection pour accéder aux prises d’interconnexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Enlever les 2 bouchons d’extrémité 2. Démonter les 2 brides d’extrémité 1. Démonter le capot de protection 

- 2 vis HM8-16 

- 5 vis H M8x35 

- 2 vis CHc à embase M6x20 

- 5 écrous H M8 

- 1 entretoise 

- 12 rondelles CS M8 

- 2 pions de centrage 

- 1 vis H M8-16 

- 2 vis H M8x35 

- 1 vis CHc à embase M6x20 

- 2 écrous H M8 

- 1 entretoise 

- 4 rondelles CS M8 

- 1 pion de centrage 

Penser à trier et faire traiter les éléments du 

dispositif de protection. 
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      2 pions de guidage  

      5 points de serrage 

 
5. Prendre connaissance des différents éléments 

du kit d’extensibilité et du positionnement des 
points de serrage sur le tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 2 1 

Clés plates 

ou à cliquet de 8 et 10 

et clé 6 pans mâles de 5 

4. Repérer le positionnement des points de 
serrage ainsi que les éléments du kit.   

  

  

5 

4 
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6. Installer les éléments du kit d’extensibilité eTA sur l’UF eTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visser l’entretoise inférieure de serrage, capot compartiment câbles retiré, depuis l’intérieur du compartiment câbles 
de l’UF eTA 

 Visser les 2 pions de guidage supérieurs 
Clé plate ou à cliquet de 13, 

1 x Vis HM8-35 + rondelle 

1 entretoise 

2 x Vis HM8-16 + rondelles 

2 pions de guidage 
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Attention nettoyer les cônes et les prises d’extension à l’aide d’un chiffon non pelucheux imbibé 

d’alcool dénaturé. Utiliser les gants fournis pour cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7. Démonter l’obturateur à deux plis de la tôle châssis et laisser l’obturateur à un pli en position. Dévisser 
également les deux boulons H M10 de la tôle châssis devant l’obturateur à deux plis. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Visser les ressorts de MALT sur la 
cellule à l’aide d’une clé 6 pan et d’une 
vis CHC à embase 6x20 (avec 8 N.m de 
couple de serrage appliqué) 

 

 

 Graisser les 2 premiers ½ cône, et introduire les manchons de raccordement dans les parties 
fixes des extensions. 

Graisser les 2èmes ½ cônes à l’extérieur Vérification des opérations réalisées 

Attention au sens de montage 
du ressort. 

 

Utiliser la graisse et les gants fournis dans le colis inter-UF.  

Clef 6 pans à couple  

2 vis CHC à embase 6x20 

 

Clés plates 

ou à cliquet de 13 et 17 
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8. Lever l’UF au-dessus de l’armoire à 
l’aide d’élingues ou de sangles. 

9. Déposer l’UF sur le châssis (et sur 
l’obturateur à un pli) en conservant 
les élingues en tension et en 
conservant un espace entre les deux 
UF (les pions de centrage ne doivent 
pas toucher l’UF 2Aie) 

10. S’assurer que l’UF ne chevauche pas 
la bride arrière du châssis en tirant 
l’UF vers soi (environ 5 cm de sa 
position finale). 

11. Pousser l’UF vers l’arrière afin de 
venir l’engager sous la bride arrière 
du châssis.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Poser l’UF sur la tôle châssis, retirer les élingues et démonter les oreilles de levage (les laisser 

disponibles dans le poste en les attachant à la porte gauche à l’aide d’un collier de serrage)  
 
 
 
 
13.  Approcher l'UF eTA de l’UF 2AIe 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fixation arrière des UFs 

Obturateur à 1 pli 
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14. Faire passer les pions de guidage et les vis HM 8 x 35 dans les trous correspondants.  

15.  Serrer les 3 écrous de manière progressive et alternative sur les points de serrage numérotés 1, 2 et 3 
jusqu’à arriver en butée sur les cornières. 

16. Retirer le capot compartiment câbles de l’UF fixe. 

17. Monter et serrer les rondelles puis les écrous des points de serrage numérotés 4, 5, à l’intérieur du 
compartiment câbles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Visser et serrer l’UF eTA sur le châssis. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Clé plate ou à cliquet de 13, 

3 x Vis HM8-35 + rondelle 

3 x écrous HM8 

3 x écrous HM8 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Clés plates ou à cliquet de 17 

2 x Vis HM10-30 + rondelle 

2 x écrous HM10 
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19. Vérification.  

 Cornières métalliques en contact avec chacune des UFs adjacentes, 
 Butée inférieure en contact avec l’UF en vis-à-vis, 
 Présence des 5 points de serrage, 
 Poste relié à la terre via le collecteur de terre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Monter le kit de motorisation sur l’UF (cf. notice de montage réf. P6000-9906-02). 

21. Débrancher les liaisons TC et PPCAS au niveau du détecteur. 

22. Démonter le support du détecteur de défaut. 

23. Démonter le voyant du support sur la porte droite.  

24. Déballer et fixer le coffret de télécommande en lieu et place du support de détecteur. 

25. Relier la boucle collectrice des MALT au goujon du coffret ITI. 

26. Réaliser la connexion d’alimentation entre l’UF eTA et le coffret de télécommande. 

27. Connecter les liaisons TC et PPACS au coffret de télécommande (cf. notice ITI). 

28. Connecter le câble de motorisation du coffret de télécommande à l’UF concernée. 

29. Reposer le toit sur l’armoire (cf. § 4.4.2). 
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Emplacement coffret de 

télécommande 
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4.4.6 Evolution ACT vers AC3T 
 
 
 Avant toute opération sur le tableau, celui-ci doit être consigné selon les procédures en 

vigueur 
 
 
 
1. Déposer le toit (cf. § 4.4.2). 
 

2. Sur l’UF eTA, déconnecter 
l’alimentation entre l’UF eTA et le 
coffret de télécommande. 

 
3. Déboulonner l’UF du châssis  
 
4. Dévisser les fixations entre l’UF eTA 

et l’UF 2Aie. 
 
5. Faire glisser l’UF vers la droite afin de 

la déconnecter de l’UF 2Aie.  
 
6. Tirer l’UF vers l’avant afin de la 

désengager de la patte de fixation 
arrière. 

 
7. Monter les oreilles de levage sur l’UF 

eTA 
 
8. Lever l’UF eTA et la déposer en 

attente sur une palette à l’extérieur du 
poste. 

 
9. Récupérer les oreilles de levage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clés plates 

ou à cliquet de 13 et 17 
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10. Démonter l’obturateur à un pli de la tôle châssis. Dévisser également les deux boulons H M10 de la tôle 
châssis devant l’obturateur à un pli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Déballer l’UF eAIe et monter ses 

oreilles de levage.  
 
12. Enlever les vis de fixation maintenant 

l’UF sur sa palette de transport. 
 
13. Enlever le capot compartiment câbles 

de l’UF. 
 
14. Préparer l’UF eAIe avec son kit 

d’interconnexion comme indiqué ci-
après. 

 
 
Vérifier le contenu du colis kit extension eAIe (voir descriptif ci-dessous), qui se compose de : 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 sachet extension eAIe 1 sachet visserie eAIe 1 sachet visserie de secours 

Clés plates 

ou à cliquet de 13 et 17 
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 Contenu sachet extension eAIe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet visserie eAIe : 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet visserie de secours: 

 

 

 

 

 

 

 

3 manchons de raccordement 

préassemblés (3 joints d’interconnexion + 3 

broches d’interconnexion + 3 ressorts de 

MALT interconnexion) 

3 tubes de graisse 1 paire de gants en latex 

- 2 vis H M8-16 

- 4 vis H M8x35 

- 3 vis CHc à embase M6x20 

- 6 écrous H M8 

- 2 entretoises 

- 12 rondelles CS M8 

- 2 pions de centrage 

- 1 vis H M8-16 

- 2 vis H M8x35 

- 1 vis CHc à embase M6x20 

- 2 écrous H M8 

- 1 entretoise 

- 4 rondelles CS M8 

- 1 pion de centrage 
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15. Sur l’UF 2AIe, démonter le bouchon central des interconnexions. 

 

 

 

 

 

  

 

16. Penser à trier et faire traiter les éléments du dispositif de protection 
 

17. Prendre connaissance des différents éléments du kit d’extensibilité et du positionnement des points de 
serrage sur le tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enlever le bouchon central  Démonter la bride centrale 

3 2 1 
          Clés plates 

ou à cliquet de 8 et 10 

et clé 6 pans mâles de 5 

4. Repérer le positionnement des points de 
serrage ainsi que les éléments du kit.   

  
      2 pions de guidage  

      6 points de serrage 
  

5 

4 

 

  

6 
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18. Installer les éléments du kit d’extensibilité eAIe sur l’UF eAIe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visser les 2 entretoises inférieures de serrage, capot  compartiment câble retiré, depuis l’intérieur du compartiment 
câbles de l’UF eAIe 

 Visser les 2 pions de guidage supérieurs 
Clé plate ou à cliquet de 13, 

2 x Vis HM8-35 + rondelle 

2 entretoises 

2 x Vis HM8-16 + rondelles 

2 pions de guidage 
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Attention nettoyer les cônes et les prises d’extension à l’aide d’un chiffon non pelucheux imbibé 

d’alcool dénaturé. Utiliser les gants fournis pour cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visser les ressorts de MALT sur la 
cellule à l’aide d’une clé 6 pan et d’une 
vis CHC à embase 6x20 (avec 8 N.m de 
couple de serrage appliqué) 

 

 

 Graisser les premiers ½ cône, et introduire les manchons de raccordement dans les parties 
fixes des extensions. 

Graisser les 2èmes ½ cônes à l’extérieur Vérification des opérations réalisées 

Attention au sens de montage 
du ressort. 

 

Utiliser la graisse et les gants fournis dans le colis inter-UF.  

Clef 6 pans à couple  

2 vis CHC à embase 6x20 
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En dehors du poste procéder à l’assemblage de l'UF eAIe avec l’UF eTA 

19.  Approcher l'UF eTA de l’UF eAIe 

20. Faire passer les pions de guidage et les vis HM 8 x 35 dans les trous correspondants 

 

 
 
 

 

 

 

21.  Serrer les 3 écrous de manière progressive et alternative sur les points de serrage numérotés 1, 2 et 3 
jusqu’à arriver en butée sur les cornières. 

22. Retirer le capot compartiment câbles de l’UF eAIe. 

23. Monter et serrer les rondelles puis les écrous des points de serrage numérotés 4, 5, à l’intérieur du 
compartiment câbles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Clé plate ou à cliquet de 13, 

3 x Vis HM8-35 + rondelle 

3 x écrous HM8 

3 x écrous HM8 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 
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24. Monter une oreille de levage sur la paroi droite de l’UF eAIe et une oreille de levage sur la paroi gauche 

de l’UF eTA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
25. Lever l’assemblage d’UF eAIeTA au-dessus de l’armoire à l’aide d’élingues ou de sangles. 
26. Déposer l’UF sur le châssis en conservant les élingues en tension et en conservant un espace avec 

l’UF 2AIe (les pions de centrage ne doivent pas toucher l’UF 2Aie) 
27. S’assurer que l’ensemble d’UF ne chevauche pas la bride arrière du châssis en le tirant vers soi 

(environ 5 cm de sa position finale). 
28. Pousser l’ensemble d’UF vers l’arrière afin de venir l’engager sous les brides arrière du châssis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Poser l’ensemble d’UF sur la tôle châssis, retirer les élingues et démonter les oreilles de levage (les 

laisser disponibles dans le poste en les attachant à la porte gauche à l’aide d’un collier de serrage)  
 
30.  Approcher l’ensemble d’UF eAIeTA de l’UF 2AIe 

 

 

 

  

 

 

Fixation arrière des UFs 

Emplacement des 

oreilles de levage 
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31. Faire passer les pions de guidage de l’UF eAIe et les vis HM 8 x 35 dans les trous de l’UF 2AIe 
correspondants.  

32.  Serrer les 3 écrous de manière progressive et alternative sur les points de serrage numérotés 1, 2 et 3 
jusqu’à arriver en butée sur les cornières. 

33. Retirer le capot compartiment câbles de l’UF 2AIe. 

34. Monter et serrer les rondelles puis les écrous des points de serrage numérotés 4, 5, 6 à l’intérieur du 
compartiment câbles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 
1 

2 

Clé plate ou à cliquet de 13, 

3 x Vis HM8-35 + rondelle 

3 x écrous HM8 

3 x écrous HM8 

 

4 5 

6 
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35. Visser et serrer les UF eAIe et eTA sur le châssis. 

 

 

 

 

 

 

 
 
15. Vérifications 

 
 
 Cornières métalliques en contact avec chacune des UFs adjacentes, 
 Butée inférieure en contact avec l’UF en vis-à-vis, 
 Présence des 6 points de serrage pour L’UF eAIe et 5 points pour l’UF eTA, 
 Poste relié à la terre via le collecteur de terre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Connecter les liaisons TC et PPACS au coffret de télécommande (cf. notice ITI). 
17. Connecter le câble de motorisation du coffret de télécommande à l’UF eAIe. 
18. Réaliser la connexion d’alimentation entre l’UF eTA et le coffret de télécommande. 
19. Reposer le toit sur l’armoire (cf. § 4.4.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clés plates ou à cliquet de 17 

4 x Vis HM10-30 + rondelle 

4 x écrous HM10 

 

Emplacement coffret 

de télécommande 
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4.4.7 Evolution AC3M vers AC3T 
 

 
 
 Avant toute opération sur le tableau, celui-ci doit être consigné selon les procédures en vigueur 
 
 
 
1. Déposer le toit (cf. § 4.4.2). 
 
2. Déballer l’UF eTA et monter ses 

oreilles de levage. 
 
3. Enlever les vis de fixation maintenant 

l’UF sur sa palette de transport. 
 
4. Préparer l’UF eTA avec son kit 

d’interconnexion comme indiqué ci-
après. 

 
 
 
 
 
 
Vérifier le contenu du colis kit extension eTA (voir descriptif ci-dessous), qui se compose de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 sachet extension eTA 1 sachet visserie eTA 1 sachet visserie de secours 
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 Contenu sachet extension eTA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet visserie eTA : 

 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet visserie de secours : 

 

 

 

 

 

  

1 paire de gants en latex 

2 manchons de raccordement préassemblés 

(2 joints d’interconnexion + 2 broches 

d’interconnexion + 2 ressorts de MALT 

interconnexion) 

2 tubes de graisse 

- 2 vis HM8-16 

- 5 vis H M8x35 

- 2 vis CHc à embase M6x20 

- 5 écrous H M8 

- 1 entretoise 

- 12 rondelles CS M8 

- 2 pions de centrage 

- 1 vis H M8-16 

- 2 vis H M8x35 

- 1 vis CHc à embase M6x20 

- 2 écrous H M8 

- 1 entretoise 

- 4 rondelles CS M8 

- 1 pion de centrage 
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      2 pions de guidage  

      5 points de serrage 

5. Sur l’UF eAIe, démonter le dispositif de protection pour accéder aux prises d’interconnexion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Penser à trier et faire traiter les éléments du 

dispositif de protection 

 
7. Prendre connaissance des différents éléments 

du kit d’extensibilité et du positionnement des 

points de serrage sur le tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enlever les 2 bouchons d’extrémité 2. Démonter les 2 brides d’extrémité 1. Démonter le capot de protection 

3 2 1 

          

Clés plates 

ou à cliquet de 8 et 10 

et clé 6 pans mâles de 5 

4. Repérer le positionnement des points de 
serrage ainsi que les éléments du kit.   

  

  5 

4 
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8. Installer les éléments du kit d’extensibilité eTA sur l’UF eTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visser l’entretoise inférieure de serrage, capot compartiment câbles retiré, depuis l’intérieur du compartiment câbles 
de l’UF eTA 

 Visser les 2 pions de guidage supérieurs 
Clé plate ou à cliquet de 13, 

1 x Vis HM8-35 + rondelle 

1 entretoise 

2 x Vis HM8-16 + rondelles 

2 pions de guidage 
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Attention nettoyer les cônes et les prises d’extension à l’aide d’un chiffon non pelucheux imbibé 

d’alcool dénaturé. Utiliser les gants fournis pour cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9. Démonter l’obturateur à deux plis de la tôle châssis. Dévisser également les deux boulons H M10 de la 
tôle châssis devant l’obturateur à deux plis. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Clés plates 

ou à cliquet de 13 et 17 

 Visser les ressorts de MALT sur la 
cellule à l’aide d’une clé 6 pan et d’une 
vis CHC à embase 6x20 (avec 8 N.m de 
couple de serrage appliqué) 

 

 

 Graisser les 2 premiers ½ cône, et introduire les manchons de raccordement dans les parties 
fixes des extensions. 

Graisser les 2èmes ½ cônes à l’extérieur Vérification des opérations réalisées 

Attention au sens de montage 
du ressort. 

 

Utiliser la graisse et les gants fournis dans le colis inter-UF.  

Clef 6 pans à couple  

2 vis CHC à embase 6x20 
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10. Lever l’UF au-dessus de l’armoire à 
l’aide d’élingues ou de sangles. 

11. Déposer l’UF sur le châssis en 
conservant les élingues en tension et 
en conservant un espace entre les 
deux UF (les pions de centrage ne 
doivent pas toucher l’UF eAie) 

12. S’assurer que l’UF ne chevauche pas 
la bride arrière du châssis en tirant 
l’UF vers soi (environ 5 cm de sa 
position finale). 

13. Pousser l’UF vers l’arrière afin de 
venir l’engager sous la bride arrière 
du châssis.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Poser l’UF sur la tôle châssis, retirer les élingues et démonter les oreilles de levage (les laisser 

disponibles dans le poste en les attachant à la porte gauche à l’aide d’un collier de serrage)  
 
 
 
15.  Approcher l'UF eTA de l’UF eAIe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fixation arrière des UFs 



                                             62 
Réf. 40103197R03-07 – Ed. : 04/10/2019 

 

 

16. Faire passer les pions de guidage et les vis HM 8 x 35 dans les trous correspondants.  

17.  Serrer les 3 écrous de manière progressive et alternative sur les points de serrage numérotés 1, 2 et 3 
jusqu’à arriver en butée sur les cornières. 

18. Retirer le capot compartiment câbles de l’UF eAIe. 

19. Monter et serrer les rondelles puis les écrous des points de serrage numérotés 4, 5, à l’intérieur du 
compartiment câbles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Clé plate ou à cliquet de 13, 

3 x Vis HM8-35 + rondelle 

3 x écrous HM8 

3 x écrous HM8 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 



                                             63 
Réf. 40103197R03-07 – Ed. : 04/10/2019 

 

 

20. Visser et serrer l’UF eTA sur le châssis. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Vérification.  

 

 Cornières métalliques en contact avec chacune des UFs adjacentes, 
 Butée inférieure en contact avec l’UF en vis-à-vis, 
 Présence des 5 points de serrage, 
 Poste relié à la terre via le collecteur de terre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clés plates ou à cliquet de 17 

2 x Vis HM10-30 + rondelle 

2 x écrous HM10 
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22. Monter le(s) kit(s) de motorisation sur le(s) UF(s) (cf. notice de montage réf. P6000-9906-02). 

23. Débrancher les liaisons TC et PPCAS au niveau du(es) détecteur(s). 

24. Démonter le support détecteur de défaut. 

25. Démonter le(s) voyant(s) du support sur la porte droite.  

26. Déballer et fixer le coffret de télécommande en lieu et place du support de détecteur. 

27. Relier la boucle collectrice des MALT au goujon du coffret ITI. 

28. Réaliser la connexion d’alimentation entre le(s) UF(s) eTA et le coffret de télécommande. 

29. Connecter les liaisons TC et PPACS au coffret de télécommande (cf. notice ITI). 

30. Connecter le(s) câble(s) de motorisation du coffret de télécommande à (aux) concernée(s). 

31. Reposer le toit sur l’armoire (cf. § 4.4.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement coffret 

de télécommande 
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4.4.8 Evolution AC2M vers AC3T 
 
 
 
 
 
 Avant toute opération sur le tableau, celui-ci doit être consigné selon les procédures en vigueur 
 
 
 

1. Déposer le toit (cf. § 4.4.2). 

 

2. Déballer l’UF eAIe et monter ses 

oreilles de levage. 
 

3. Enlever les vis de fixation maintenant 

l’UF sur sa palette de transport. 
 

4. Enlever le capot compartiment câbles 

de l’UF. 
 

5. Préparer l’UF eAIe avec son kit 

d’interconnexion comme indiqué ci-après. 
 
 
 
 
Vérifier le contenu du colis kit extension eAIe (voir descriptif ci-dessous), qui se compose de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 sachet extension eAIe 1 sachet visserie eAIe 1 sachet visserie de secours 
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 Contenu sachet extension eAIe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet visserie eAIe : 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet visserie de secours: 

 

 

 

 

 

 

 

3 manchons de raccordement 

préassemblés (3 joints d’interconnexion 

+ 3 broches d’interconnexion + 3 

ressorts de MALT interconnexion) 

3 tubes de graisse 1 paire de gants en latex 

- 2 vis H M8-16 

- 4 vis H M8x35 

- 3 vis CHc à embase M6x20 

- 6 écrous H M8 

- 2 entretoises 

- 12 rondelles CS M8 

- 2 pions de centrage 

- 1 vis H M8-16 

- 2 vis H M8x35 

- 1 vis CHc à embase M6x20 

- 2 écrous H M8 

- 1 entretoise 

- 4 rondelles CS M8 

- 1 pion de centrage 
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6. Sur l’UF 2AIe, démonter le dispositif de protection pour accéder aux prises d’interconnexion. 
 

 

 

 

 

 

 

7. Penser à trier et faire traiter les éléments du dispositif de protection 

 
8. Prendre connaissance des différents éléments du kit d’extensibilité et du positionnement des points de 

serrage sur le tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enlever les 3 bouchons 2. Démonter les 3 brides 1. Démonter le capot de protection 

3 2 1 
          Clés plates 

ou à cliquet de 8 et 10 

et clé 6 pans mâles de 5 

4. Repérer le positionnement des points de 
serrage ainsi que les éléments du kit.   

  
      2 pions de guidage  

      6 points de serrage 
  

5 

4 

 

  

6 
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9. Installer les éléments du kit d’extensibilité eAIe sur l’UF eAIe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visser les 2 entretoises inférieures de serrage, capot  compartiment câble retiré, depuis l’intérieur du compartiment 
câbles de l’UF eAIe 

 Visser les 2 pions de guidage supérieurs 
Clé plate ou à cliquet de 13, 

2 x Vis HM8-35 + rondelle 

2 entretoises 

2 x Vis HM8-16 + rondelles 

2 pions de guidage 
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Attention nettoyer les cônes et les prises d’extension à l’aide d’un chiffon non pelucheux imbibé 

d’alcool dénaturé. Utiliser les gants fournis pour cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visser les ressorts de MALT sur la 
cellule à l’aide d’une clé 6 pan et d’une 
vis CHC à embase 6x20 (avec 8 N.m de 
couple de serrage appliqué) 

 

 

 Graisser les premiers ½ cône, et introduire les manchons de raccordement dans les parties 
fixes des extensions. 

Graisser les 2èmes ½ cônes à l’extérieur Vérification des opérations réalisées 

Attention au sens de montage 
du ressort. 

 

Utiliser la graisse et les gants fournis dans le colis inter-UF.  

Clef 6 pans à couple  

2 vis CHC à embase 6x20 
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10. Déballer l’UF eTA et monter ses oreilles de levage. 
 
11. Enlever les vis de fixation maintenant l’UF sur sa palette de transport. 
 
12. Préparer l’UF eTA avec son kit d’interconnexion comme indiqué ci-après. 
 
 
Vérifier le contenu du colis kit extension eTA (voir descriptif ci-dessous), qui se compose de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet extension eTA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sachet extension eTA 1 sachet visserie eTA 1 sachet visserie de secours 

1 paire de gants en latex 

2 manchons de raccordement préassemblés 

(2 joints d’interconnexion + 2 broches 

d’interconnexion + 2 ressorts de MALT 

interconnexion) 

2 tubes de graisse 
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 Contenu sachet visserie eTA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu sachet visserie de secours : 

 

 

 

 

 

 

  

- 2 vis HM8-16 

- 5 vis H M8x35 

- 2 vis CHc à embase M6x20 

- 5 écrous H M8 

- 1 entretoise 

- 12 rondelles CS M8 

- 2 pions de centrage 

- 1 vis H M8-16 

- 2 vis H M8x35 

- 1 vis CHc à embase M6x20 

- 2 écrous H M8 

- 1 entretoise 

- 4 rondelles CS M8 

- 1 pion de centrage 
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      2 pions de guidage  

      5 points de serrage 

13. Sur l’UF eAIe, démonter le dispositif de protection pour accéder aux prises d’interconnexion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Pensez à trier et faire traiter les éléments du 

dispositif de protection 

 
15. Prendre connaissance des différents éléments 

du kit d’extensibilité et du positionnement des 
points de serrage sur le tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Enlever les 2 bouchons d’extrémité 2. Démonter les 2 brides d’extrémité 1. Démonter le capot de protection 

3 2 1 

          

Clés plates 

ou à cliquet de 8 et 10 

et clé 6 pans mâles de 5 

4. Repérer le positionnement des points de 
serrage ainsi que les éléments du kit.   

  

  5 

4 
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16. Installer les éléments du kit d’extensibilité eTA sur l’UF eTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visser l’entretoise inférieure de serrage, capot compartiment câbles retiré, depuis l’intérieur du compartiment câbles 
de l’UF eTA 

 Visser les 2 pions de guidage supérieurs 
Clé plate ou à cliquet de 13, 

1 x Vis HM8-35 + rondelle 

1 entretoise 

2 x Vis HM8-16 + rondelles 

2 pions de guidage 
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Attention nettoyer les cônes et les prises d’extension à l’aide d’un chiffon non pelucheux imbibé 

d’alcool dénaturé. Utiliser les gants fournis pour cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. Démonter les obturateurs de la tôle châssis. Dévisser également les quatre boulons H M10 de la tôle 
châssis devant les obturateurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clés plates 

ou à cliquet de 13 et 17 

 Visser les ressorts de MALT sur la 
cellule à l’aide d’une clé 6 pan et d’une 
vis CHC à embase 6x20 (avec 8 N.m de 
couple de serrage appliqué) 

 

 

 Graisser les 2 premiers ½ cône, et introduire les manchons de raccordement dans les parties 
fixes des extensions. 

Graisser les 2èmes ½ cônes à l’extérieur Vérification des opérations réalisées 

Attention au sens de montage 
du ressort. 

 

Utiliser la graisse et les gants fournis dans le colis inter-UF.  

Clef 6 pans à couple  

2 vis CHC à embase 6x20 
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En dehors du poste procéder à l’assemblage de l'UF eAIe avec l’UF eTA 

18.  Approcher l'UF eTA de l’UF eAIe 

19. Faire passer les pions de guidage et les vis HM 8 x 35 dans les trous correspondants 

 

 
 
 

 

 

 

20.  Serrer les 3 écrous de manière progressive et alternative sur les points de serrage numérotés 1, 2 et 3 
jusqu’à arriver en butée sur les cornières. 

21. Retirer le capot compartiment câbles de l’UF eAIe. 

22. Monter et serrer les rondelles puis les écrous des points de serrage numérotés 4, 5, à l’intérieur du 
compartiment câbles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Clé plate ou à cliquet de 13, 

3 x Vis HM8-35 + rondelle 

3 x écrous HM8 

3 x écrous HM8 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 
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23. Monter une oreille de levage sur la paroi gauche de l’UF eAIe et une oreille de levage sur la paroi droite 

de l’UF eTA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
24. Lever l’assemblage d’UF eAIeTA au-dessus de l’armoire à l’aide d’élingues ou de sangles. 
25. Déposer l’UF sur le châssis en conservant les élingues en tension et en conservant un espace avec 

l’UF 2AIe (les pions de centrage ne doivent pas toucher l’UF 2Aie) 
26. S’assurer que l’ensemble d’UF ne chevauche pas la bride arrière du châssis en le tirant vers soi 

(environ 5 cm de sa position finale). 
27. Pousser l’ensemble d’UF vers l’arrière afin de venir l’engager sous les brides arrière du châssis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Poser l’ensemble d’UF sur la tôle châssis, retirer les élingues et démonter les oreilles de levage (les 

laisser disponibles dans le poste en les attachant à la porte gauche à l’aide d’un collier de serrage)  
 
29.  Approcher l’ensemble d’UF eAIeTA de l’UF 2AIe 

 

 

 

  

 

 

Fixation arrière des UFs 

Emplacement des 

oreilles de levage 
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30. Faire passer les pions de guidage de l’UF eAIe et les vis HM 8 x 35 dans les trous de l’UF 2AIe 
correspondants.  

31.  Serrer les 3 écrous de manière progressive et alternative sur les points de serrage numérotés 1, 2 et 3 
jusqu’à arriver en butée sur les cornières. 

32. Retirer le capot compartiment câbles de l’UF 2AIe. 

33. Monter et serrer les rondelles puis les écrous des points de serrage numérotés 4, 5, 6 à l’intérieur du 
compartiment câbles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 
1 

2 

Clé plate ou à cliquet de 13, 

3 x Vis HM8-35 + rondelle 

3 x écrous HM8 

3 x écrous HM8 

 

4 5 

6 



                                             78 
Réf. 40103197R03-07 – Ed. : 04/10/2019 

 

 

34. Visser et serrer les UF eAIe et eTA sur le châssis. 

 

 

 

 

 

 

 
 
35. Vérifications 

 
 
 Cornières métalliques en contact avec chacune des UFs adjacentes, 
 Butée inférieure en contact avec l’UF en vis-à-vis, 
 Présence des 6 points de serrage pour L’UF eAIe et 5 points pour l’UF eTA, 
 Poste relié à la terre via le collecteur de terre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clés plates ou à cliquet de 17 

4 x Vis HM10-30 + rondelle 

4 x écrous HM10 
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36. Monter le(s) kit(s) de motorisation sur le(s) UF(s) (cf. notice de montage réf. P6000-9906-02). 

37. Débrancher les liaisons TC et PPCAS au niveau du(es) détecteur(s). 

38. Démonter le support détecteur de défaut. 

39. Démonter le(s) voyant(s) du support sur la porte droite.  

40. Déballer et fixer le coffret de télécommande en lieu et place du support de détecteur. 

41. Relier la boucle collectrice des MALT au goujon du coffret ITI. 

42. Réaliser la connexion d’alimentation entre le(s) UF(s) eTA et le coffret de télécommande. 

43. Connecter les liaisons TC et PPACS au coffret de télécommande (cf. notice ITI). 

44. Connecter le(s) câble(s) de motorisation du coffret de télécommande à (aux) concernée(s). 

45. Reposer le toit sur l’armoire (cf. § 4.4.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement coffret 

de télécommande 
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5. DEPOSE EN FIN DE VIE 

5.1. INSTRUCTIONS CONCERNANT LE DEMONTAGE DES ELEMENTS EN 
FIN DE VIE 

 

 Les étapes proposées pour un démontage pratique sont les suivantes (ce démontage peut être 
réalisé sur le site ou en usine) : 

 

1- Enlever le remblai autour du produit. 
2- Supprimer les raccordements externes (HTA, terre, RTC). 
3- Démonter le raccordement avec le conducteur de terre et la ceinture équipotentielle. 
4- Enlever le toit. 
5- Démonter les liaisons au collecteur des masses et des équipements de détection. 
6- Retirer les appareillages du produit (cf. notices constructeurs). 

 - supprimer les raccordements internes de masse et BT (alimentation, TC, PPACS, 
voyants)  
- déposer les équipements de l'armoire (tableau HTA; ITI, détecteurs) 

7- Sortir le produit de la fouille l’aide de 4 anneaux articulés (voir §3.3). En cas d’impossibilité 
ou de douilles de levage inutilisables défoncer (si ce n’est pas déjà fait) les 2èmes 
prédéfonçables latéraux et passer une sangle à l’intérieur de l’armoire. 
A l’aide du palan, soulever suffisamment pour pouvoir glisser 4 madriers sous l’armoire, 
reposer délicatement l’armoire sur les madriers. Passer des sangles sous l’armoire (cf. fiche 
de chargement 4079909SP) 
 

  
 

8- Enlever le conducteur de terre, le piquet de terre et la ceinture équipotentielle. 
10- Combler la fouille. 

 

 Dans le cas d’un démontage en usine, lorsque le remblai a été enlevé et les raccordements 

supprimés avec un système de manutention adapté, l’armoire complète peut être alors sorti de la 

fouille puis posée sur un camion pour être démantelée dans une zone appropriée. 
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5.2. INSTRUCTIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DES MATERIAUX EN 

FIN DE VIE 

 

 L’armoire de coupure est composée de quatre matériaux différents qui ont des méthodes de 
recyclage connues : 

o éléments ferreux (acier galvanisé, acier inoxydable) 
o alliage d’aluminium 
o éléments cuivre 
o béton 

 Eléments ferreux (±160kg) : Gouttière frontale, portes, supports du tableau HTA, pièces métalliques 
diverses. 
Ces éléments suivent les filières de récupération classiques à destination des aciéristes. 

 

 Alliage d’aluminium (±17kg) : Trottoir. 
Ces pièces sont récupérées par les fonderies et recyclées en aluminium de 2ème fusion. 

 

 Eléments cuivre (±0.5kg) : Collecteur général, ceinture équipotentielle, câble de mise à la terre. 
Les éléments cuivre ont une méthode de recyclage identique aux pièces d’aluminium. 

 

 Béton (±2400kg) : Enveloppe monobloc et toit. 

Le béton est généralement en fin de vie concassé et broyé puis réutilisé comme remblai (autoroute, 

barrage, etc.).  

 Pour les matériels intégrés (tableau HTA, détecteurs, ITI), se référer aux notices constructeurs. 
 
 

6. MAINTENANCE / DEPANNAGE / SAV 

 

 L’armoire ne nécessite aucune maintenance particulière. Cependant, l’exploitant devra veiller à 
l’entretien de la périphérie du produit afin de garantir sa bonne exploitabilité, notamment en 
s’assurant que la végétation n’obstrue pas la ventilation. 
 

 Pour la maintenance des appareillages du produit, se reporter aux notices des constructeurs. 
 

 En cas d’anomalie fonctionnelle, toute demande d’information ou d’intervention pourra être adressée 
à TRANSFIX, adresse et numéro de téléphone ci-dessous : 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Selon les cas et en fonction de l’anomalie rencontrée, la réparation sera réalisée sur place ou 
nécessitera le retour d’un ensemble avec une réparation en usine. 

Société TRANSFIX 
836, Route départementale 97 – La Chaberte 

83 130 LA GARDE 
Téléphone : 04.94.08.74.00  Fax : 04.94.75.00.28 


